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Zgierz, dn. 31.12.2020 r.

PRIS-Z-HS-4550/203/20
. A Gmina Glowne
Wplyne! 01, 202 ul. Kilinskiego 2
o 95-015 Glowno
Ldz. ...A%Q...... Zal "’W"H‘O'éena jakosci wody przeznaczenej do spozycia

Na podstawie art. 4 ust. 1, pkt 1 1 art. 12 ust.1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej
Inspekcji Sanitarnej (§. Dz. U. 22019 r. poz. 59 z pdézn. zm.), w zwiazku z art. 12 ust.]1 ustawy z dnia
7 czerweca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode 1 zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw
(. Dz. U. z 2020 r. poz. 2028) oraz §5 pkt 3 1 §21 ust.1, pkt 1 rozporzadzenia Ministra Zdrowia
z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U.
z 2017 r. poz. 2294) - Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zgierzu, po zapoznaniu si¢ ze
sprawozdaniami z badan probek wody pobranych w dniu 18.12.2020 r. z wodociggu zbiorowego
zaopatrzenia Popow, w ramach kontroli wewnetrznej prowadzonej przez Gming Glowno (badania
wykonane ~w  Laboratoriach ~ Badawczych  firmy JARS S.A.  w  Legionowie,

ul. Koscielna 2a 1 w Mystowicach ul. Fabryczna 7 - sprawozdania z dn. 22.12.2020 r.
Nr 5976/11/2020/M/5 1 Nr 5976/11/2020/F/5 ) z SUW w Karnkowie — woda podawana do sieci

stwierdza przydatnoS$¢ wody z powyzszego wodociggu do spozycia przez ludzi.

W wyniku przeprowadzonych badan (monitoring parametréw grupy A poszerzony o paciorkowce
kalowe ) w/w probkach wody stwierdzono, ze w badanym zakresie spelniala ona wymagania
okreslone w zalagczniku nr 1 czg$¢ A, tabela nr 1 i cze$¢ C, tabelanr 1 - Ip. 11 2 oraz tabela nr 2 - Ip.
3.6, 8.9, 11. 14), do rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci
wody przeznaczone] do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).
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