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Ocena okresowa 9/2021 
jakości wody do spożycia z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Mąkolicach 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zgierzu, w ramach prowadzonego monitoringu jakości 
wody oraz na podstawie §22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości 
wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) przesyła ocenę okresową jakości 
wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, dostarczanej z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia 
Mąkolice, zaopatrującego w wodę do spożycia mieszkańców wsi: Mąkolice, Wola Mąkolska, Jasionna, 
gmina Głowno w powiecie zgierskim. 

Ocena dotyczy badań monitoringowych, wykonanych w ramach kontroli urzędowej sprawdzającej w 
miesiącu listopadzie i została sporządzona na podstawie sprawozdań z badań laboratoryjnych próbek wody 
pobranych przez pracowników PSSE w Zgierzu z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Mąkolice 
zarządzanego przez Gminę Glowno. 

Na podstawie §21 ust, 4 cytowanego na wstępie rozporządzenia, z uwagi na przekroczenia okresowe 
w zakresie parametrów mikrobiologicznych, tj. enterokoków, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny 
w Zgierzu orzekł o braku przydatności wody do spożycia przez ludzi, dostarczanej z wodociągu 
zbiorowego zaopatrzenia Mąkolice. 

Decyzję o braku przydatności wody do spożycia w przedmiotowym wodociągu PPIS 
w Zgierzu powziął po przeanalizowaniu sprawozdań z badań wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia 
w wodę w Mąkolicach z dni 25 i 26.11.2021r. 

W myśl przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody 
przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294) najwyższe dopuszczalne wartości 
parametru w próbce wody dla enterokoków wynoszą O jtk / 100 ml wody. 

W próbkach wody pobranych do badania w dniu 23.11.2021r. w ramach kontroli urzędowej, stwierdzono 
obecność obecność enterokoków we wszystkich 3 punktach monitoringowych (punkty zgodności), co 
stanowiło naruszenie w zakresie wymagań mikrobiologicznych określonych w załączniku 1 części A tabela 
1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej 
do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294) i może stanowić zagrożenie dla zdrowia ludzi 
korzystających z wody dostarczanej przez przedmiotowy wodociąg 

zakr ic pkiwyZ.sz..y eb przekrocze6 wydano w dniu 26. 1 1.2021r. decyzje nr 10/WI'Sf 2021 
I znak: Pl' I S.11Ś.9020.13.5.2021 .B P). mika ja doprowadzenie mikrobiologicznej jakoci wody 
w przedmiotowym wodociągu do obowiązujących wymagań z terminem wykonania do 10.12.2021r. 
W dniach 25 i 26.11.2021r. zarządca wodociągu Gmina Głowno poinformował pisemnie o niezwłocznie 
podjętych działaniach naprawczych, tj. intensywnym płukaniu i dezynfekcji sieci jaki urządzeń filtrujących 
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na Stacji Uzdatniania Wody, a następnie przełączeniu zasilania sieci wodociągowej wodą z ujęcia w 
Boczkach Domaradzkich do czasu uzyskania na SUW w Mąkolicach jakości wody spełniającej określone 
wymagania. 
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny zgodnie z §21 ust. 1 pkt. 4 i ust. 7 rozporządzenia Ministra 
Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi 
(Dz. U. z 2017r. poz. 2294) w przypadku przekroczenia parametrów mikrobiologicznych stwierdza brak 
przydatności wody do spożycia z jednoczesnym wskazaniem, po przeprowadzeniu oceny bezpieczeństwa 
zdrowotnego konsumentów, iż woda może być wykorzystywana do innych celów niż do spożycia przez 
ludzi, tj. woda może być używana wyłącznie do celów gospodarczych (np. mycia podłóg) i spłukiwania 
toalet. 

Jednocześnie PPIS w Zgierzu wskazał, iż obowiązkiem Wójta na podstawie § 26 ust. 1 
cytowanego wyżej rozporządzenia jest rozpowszechnienie komunikatów dotyczących stwierdzonego 
braku przydatności wody do spożycia a następnie jej warunkowej przydatności do spożycia (po 
przełączeniu na zasilanie z ujęcia w Boczkach Domaradzkich i przepłukaniu sieci wodociągowej świeżą 

wodą), opracowanego przez PPIS, w sposób umożliwiający bezzwłoczne zapoznanie się z nim 
konsumentów z obszaru dla którego został ogłoszony, zaś podmiot zarządzający wodociągiem przekazuje 
odbiorcom pisemną informację o podejmowanych i planowanych działaniach naprawczych mających na 
celu zapewnienie należytej jakości dostarczanej wody, ze wskazaniem terminu ich zakończenia. 
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